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M = Motoventilatore

MB = Scheda elettronica 
  a infrarossi

SER = Scheda gestione resistenze

 
M21 ÷ M24 = Motore alette FLAP 

B1 = Sensore livello condensa 

BLAC = Scheda elettronica Inverter

M9 =  Pompa 
  evacuazione condensa

R1 ÷ R3 = Resistenza elettrica

E = Elettrovalvola acqua calda  
  e fredda (impianto a 2 tubi)

E1 = Elettrovalvola acqua calda 
  (impianto a 4 tubi)

E2 = Elettrovalvola acqua fredda 
  (impianto a 4 tubi)

T1 = Sonda aria

T2 = CHANGE-OVER

T3 = Sonda di minima 

COLLEGAMENTI:

GNYE = Giallo/Verde

RD = Rosso

OG = Arancio

BK = Nero

BN = Marrone

BU = Blu

WH = Bianco

M = Fan

MB = Infra-red electronic board

 
SER = Electronic resistance board

 
M21 ÷ M24 = FLAP louver motor  

B1 = Condensate level Sensor 

BLAC = Inverter circuit board

M9 =  Water pump motor

 
R1 ÷ R3 = Electric heaters

E = Hot and cold water valve 
  (2-pipe system)

E1 = Hot water valve  
  (4-pipe system)

E2 = Cold water valve  
  (4-pipe system)

T1 = Air probe

T2 = CHANGE-OVER

T3 = Low temperature 
  cut-out thermostat

CONNECTIONS:

GNYE = Yellow/Green

RD = Red 

OG = Orange 

BK = Black

BN = Brown

BU = Dark blue

WH = White

LEGENDA LEGEND

M = Motoventilateur

MB = Bornier IR 

SER = Carte pour la gestion  
  des résistences électriques

M21 ÷ M24 = Moteur des ailettes FLAP 

B1 = Sonde niveau  des condensats 

BLAC = Carte électronique  de contrôle

M9 =  Moteur de pompe à eau 

R1 ÷ R3 = Resistance électriques

E = Électrovanne chaud et froid 
  (installation 2 tubes)

E1 = Électrovanne chaud 
  (installation 4 tubes)

E2 = Électrovanne froid 
  (installation 4 tubes)

T1 = Sonde air

T2 = CHANGE-OVER

T3 = Sonde de temperature 
  minimum

RACCORDEMENTS:

GNYE = Juane/Vert

RD = Rouge

OG = Orange 

BK = Noir 

BN = Marron

BU = Bleu foncé

WH = Blanc

M = Motorventilator

MB = Platine IR 

SER =  Elektronikkarte zur 
  Kontrolle der Heizwiderstände

M21 ÷ M24 = Motor der  
     Aluminiumrippen FLAP

B1 = Fuhler Kondensatalarm 

BLAC = Elektronikkarte Inverter

M9 =  Motor Wasser Pumpe 

R1 ÷ R3 = Elektrische Widerstände

E = Elektroventil Heiz- und  
  Kühlbetrieb (2-Leiter-Anlage)

E1 = Elektroventil Heizbetrieb 
  (4-Leiter-Anlage)

E2 = Elektroventil Kühlbetrieb 
  (4-Leiter-Anlage)

T1 = Lufttemperaturfühler

T2 = CHANGE-OVER

T3 = Mindesttemperaturfühler 

ANSCHLÜSSE:

GNYE = Gelb/Groen

RD = Rot 

OG = Orange 

BK = Schwarz

BN = Braun

BU = Blau

WH = Weiss

M = Motoventilador

MB = Tarjeta IR 

SER = Tarjeta para la gestión de  
  las resistencias eléctricas

M21 ÷ M24 = Motor de las aletas  
     de aluminio FLAP

B1 = Sensor de alarma 
  agua de condensación

BLAC = Tarjeta electrónica  Inversor

M9 =  Motor pompa 

R1 ÷ R3 = Resistencias électricas

E = Electroválvula calentamiento 
  y enfriamiento  
  (instalación de 2 tubos)

E1 = Electroválvula calentamiento 
  (instalación de 4 tubos)

E2 = Electroválvula enfriamiento 
  (instalación de 4 tubos)

T1 = Sonda aire

T2 = CHANGE-OVER

T3 = Sonda de mínima 

CONEXIONES:

GNYE = Amarillo/Verde

RD = Rojo 

OG = Naranja 

BK = Negro 

BN = Marrón

BU = Azul

WH = Blanco

M = Motorventilator

MB = Schakeling IR

 
SER = Karte voor beheer van de 
  elektrischen weerstanden

M21 ÷ M24 = Motor van de 
     aluminium ribben FLAP

B1 = Sensor alarm 

BLAC = Elektronische kaart  inverter

M9 =  Motor pump 

R1 ÷ R3 = Elektrische weerstande

E = Elektromagnetische 
  klep warm en koud 
  (installatie met 2 leidingen)

E1 = Elektromagnetische klep warm  
  (installatie met 4 leidingen)

E2 = Elektromagnetische klep koud  
  (installatie met 4 leidingen)

T1 = Luchtsonde

T2 = CHANGE-OVER

T3 = Uitschakelthermostaat 

AANSLUITINGEN:

GNYE = Geel/Groen

RD = Rood 

OG = Oranje 

BK = Zwart 

BN = Bruin

BU = Donkerblauw

WH = Wit

LÉGENDE LEGENDE LEYENDA LEGENDE



SCHEMI
DI COLLEGAMENTO

CONNECTION
DIAGRAMS

SCHEMAS DE
RACCORDEMENT SCHALTPLÄNE

ESQUEMAS
DE CONEXIÓN AANSLUITSCHEMA’S

_+

FanM

PE PE

P.AL

NO

NC

NC

NO

F.AL

A-

+15

A+

G

ENLLNN
M5

M1

M3J1J2

J6

M9

M7J7
J5

J3

SW1

DIP1=ON

GNYE

LNPE
X1

OPTIONS
ACTUATOR WATER VALVE

CONDENSATE LEVEL SENSOR

WATER PUMP MOTOR

ECM DRIVER+PUMP BOARD

ITEM N
N
N
N
L
L
1
2

EN
DO
DO

M1

M3

M2

M17

3
4

KD1

M50
D-
D+
0

D+
D-

+12V

M6

D+0 0 D- D+

M8M7AM7B

0 10VD-

M9
T3

M10
T2

M11
T1

M12

F2
F1
F1

F2
7
6
5

M14

M15

M16

8
9 10

3

2

4

7

ON

4
3

5

1

6

2

1

ON

6
5 KD2

C
O

N
FIG

U
R

A
TIO

N

A
D

D
R

ESS

MB 
JUMBO

GNYE

T3 T2 T1

J4

M4

J1

J2
J3

W
H

R
D

BK

BU

BN

D
IP1=O

FF

KD1

ON

2
1

4
3

M1M2M6

M4 M3M5

F3

M13

FLAP
BOARD

- SOLA VENTILAZIONE
- FAN ONLY
- VENTILATION SEULE
- NUR BELUFTUNG
- SOLO VENTILACION
- ALLEEN VENTILATIE

CHANGE OVER
TH2O<20°C

- INVERNO
- WINTER
- HIVER
- WINTER
- INVIERNO
- WINTER

- ESTATE
- SUMMER
- ETE'
- SOMMER
- VERANO
- ZOMER

TH2O>30°C

TH2O<30°C
TH2O>20°CT2

T2
M10

12Vdc 12Vdc
M22 M21

12Vdc12Vdc
M24 M23

IR RECEIVER
BOARD

RT03
Remote Control

Impianto 4 tubi (2 valvole)
No T2 sensorImpianto 2 tubi (1 valvola)A

T4A 

M21-22
23-24

BLAC

THREE PLOS TERMINAL

E1

FAN MOTOR

DIRECTIONAL FINS MOTOR

ITEM

M20

M

B1

F3

M9

ENGLISH

E2

 4A "T" TYPE FUSE  

HOT WATER VALVE ACTUATOR
COLD WATER VALVE ACTUATOR

T-MB
Remote Control

Q1

 N  LPE

POWER SUPPLY
230Vac 1Ph 50/60Hz

Q1 TWO POLES SWITCH DISCONNECTOR

D
IP

1÷
4=

O
FF

SCHEDA UNICA DRIVER ECM+POMPA

Q1

ITEM

ATTUATORE VALVOLA ACQUA CALDA

SENSORE LIVELLO CONDENSA

M20

ITEM

BLAC
F3

INTERRUTTORE DI MANOVRA 
SEZIONATORE

E

POMPA EVACUAZIONE CONDENSA
MORSETTIERA A 3 POLI

OPZIONI

MOTO-VENTILATORE

E2

M21-22
23-24

M9

FUSIBILE TIPO "T" 4A 

E1

MOTORE ALETTE DIREZIONALI

ATTUATORE VALVOLA ACQUA

B1
ITALIANO

M

ATTUATORE VALVOLA ACQUA FREDDA

SONDA DI MINIMAT3
SONDA CHANGE-OVERT2
SONDA ARIAT1

T3 MINIMUM PROBE
T2 CHANGE-OVER PROBE
T1 AIR PROBE

E

CEI 16-6 COLORS TABLE

SR SILVER
TURQUOISE

GREEN-YELLOW

TQ

GNYE

GOLDGD
PINKPK
WHITEWH
GREYGY
VIOLETVT
BLUEBU
GREENGR
YELLOWYE
ORANGEOG
REDRD
BROWNBN

LITERAL 
CODE

BK BLACK

COLOUR

GNYE M
3

BK
BK

M9

O
G

W
H

B1

B
N

BLAC

B

B
K

B
U

B
N

E

RD

WH

- CONNESSIONE A CURA
DELL'INSTALLATORE

- CONNECTION RESPONSABILITY
  OF THE INSTALLER

- CABLAGGIO DI PRODUZIONE
- PRODUCTION WIRING

BN

D
IP1=O

N
C

O
N

FIG
U

R
A

TIO
N

1
6

5
3

4

ON

7
2

10
9

8

D+
D-

KD1

3
4

M17

M2

M3

M1

DO
DO
EN
2
1
L
L
N
N
N
N

E1

BU

M16

M15

M14
5
6
7

F2

F1
F1
F2

MB 
JUMBO

7 6 5

PE
B

N

B
U

B
U

B
N

BN

GNYE

BU

E2

BN

BU

A

B

C

D

123456

SE-0684
-Portaluppi

21.10.19 Scala

Visto

Disegnato

DataDescrizione

CASSETTE
SK-ECM-MB 7-8

Schema elettrico unità con
driver unico.
Attuatore ON-OFF 230V.

-

Oggetto della modifica:

M4

M50MB 
JUMBO

NO T2 SENSOR

Impianto a 2 tubi (1 valvola)A Impianto a 4 tubi (2 valvole)B

_+

FanM

PE PE

P.AL

NO

NC

NC

NO

F.AL

A-

+15

A+

G

ENLLNN
M5

M1

M3J1J2

J6

M9

M7J7
J5

J3

SW1

DIP1=ON

GNYE

LNPE
X1

OPTIONS
ACTUATOR WATER VALVE

CONDENSATE LEVEL SENSOR

WATER PUMP MOTOR

ECM DRIVER+PUMP BOARD

ITEM N
N
N
N
L
L
1
2

EN
DO
DO

M1

M3

M2

M17

3
4

KD1

M50
D-
D+
0

D+
D-

+12V

M6

D+0 0 D- D+

M8M7AM7B

0 10VD-

M9
T3

M10
T2

M11
T1

M12

F2
F1
F1

F2
7
6
5

M14

M15

M16

8
9 10

3

2

4

7

ON

4
3

5

1

6

2

1

ON

6
5 KD2

C
O

N
FIG

U
R

A
TIO

N

A
D

D
R

ESS

MB 
JUMBO

GNYE

T3 T2 T1

J4

M4

J1

J2
J3

W
H

R
D

BK

BU

BN

D
IP1=O

FF

KD1

ON

2
1

4
3

M1M2M6

M4 M3M5

F3

M13

FLAP
BOARD

- SOLA VENTILAZIONE
- FAN ONLY
- VENTILATION SEULE
- NUR BELUFTUNG
- SOLO VENTILACION
- ALLEEN VENTILATIE

CHANGE OVER
TH2O<20°C

- INVERNO
- WINTER
- HIVER
- WINTER
- INVIERNO
- WINTER

- ESTATE
- SUMMER
- ETE'
- SOMMER
- VERANO
- ZOMER

TH2O>30°C

TH2O<30°C
TH2O>20°CT2

T2
M10

12Vdc 12Vdc
M22 M21

12Vdc12Vdc
M24 M23

IR RECEIVER
BOARD

RT03
Remote Control

Impianto 4 tubi (2 valvole)
No T2 sensorImpianto 2 tubi (1 valvola)A

T4A 

M21-22
23-24

BLAC

THREE PLOS TERMINAL

E1

FAN MOTOR

DIRECTIONAL FINS MOTOR

ITEM

M20

M

B1

F3

M9

ENGLISH

E2

 4A "T" TYPE FUSE  

HOT WATER VALVE ACTUATOR
COLD WATER VALVE ACTUATOR

T-MB
Remote Control

Q1

 N  LPE

POWER SUPPLY
230Vac 1Ph 50/60Hz

Q1 TWO POLES SWITCH DISCONNECTOR

D
IP

1÷
4=

O
FF

SCHEDA UNICA DRIVER ECM+POMPA

Q1

ITEM

ATTUATORE VALVOLA ACQUA CALDA

SENSORE LIVELLO CONDENSA

M20

ITEM

BLAC
F3

INTERRUTTORE DI MANOVRA 
SEZIONATORE

E

POMPA EVACUAZIONE CONDENSA
MORSETTIERA A 3 POLI

OPZIONI

MOTO-VENTILATORE

E2

M21-22
23-24

M9

FUSIBILE TIPO "T" 4A 

E1

MOTORE ALETTE DIREZIONALI

ATTUATORE VALVOLA ACQUA

B1
ITALIANO

M

ATTUATORE VALVOLA ACQUA FREDDA

SONDA DI MINIMAT3
SONDA CHANGE-OVERT2
SONDA ARIAT1

T3 MINIMUM PROBE
T2 CHANGE-OVER PROBE
T1 AIR PROBE

E

CEI 16-6 COLORS TABLE

SR SILVER
TURQUOISE

GREEN-YELLOW

TQ

GNYE

GOLDGD
PINKPK
WHITEWH
GREYGY
VIOLETVT
BLUEBU
GREENGR
YELLOWYE
ORANGEOG
REDRD
BROWNBN

LITERAL 
CODE

BK BLACK

COLOUR

GNYE M
3

BK
BK

M9

O
G

W
H

B1

B
N

BLAC

B

B
K

B
U

B
N

E

RD

WH

- CONNESSIONE A CURA
DELL'INSTALLATORE

- CONNECTION RESPONSABILITY
  OF THE INSTALLER

- CABLAGGIO DI PRODUZIONE
- PRODUCTION WIRING

BN

D
IP1=O

N
C

O
N

FIG
U

R
A

TIO
N

1
6

5
3

4

ON

7
2

10
9

8

D+
D-

KD1

3
4

M17

M2

M3

M1

DO
DO
EN
2
1
L
L
N
N
N
N

E1

BU

M16

M15

M14
5
6
7

F2

F1
F1
F2

MB 
JUMBO

7 6 5

PE

B
N

B
U

B
U

B
N

BN

GNYE

BU

E2

BN

BU

A

B

C

D

123456

SE-0684
-Portaluppi

21.10.19 Scala

Visto

Disegnato

DataDescrizione

CASSETTE
SK-ECM-MB 7-8

Schema elettrico unità con
driver unico.
Attuatore ON-OFF 230V.

-

Oggetto della modifica:

M4

M50MB 
JUMBO

_+

FanM

PE PE

P.AL

NO

NC

NC

NO

F.AL

A-

+15

A+

G

ENLLNN
M5

M1

M3J1J2

J6

M9

M7J7
J5

J3

SW1

DIP1=ON

GNYE

LNPE
X1

OPTIONS
ACTUATOR WATER VALVE

CONDENSATE LEVEL SENSOR

WATER PUMP MOTOR

ECM DRIVER+PUMP BOARD

ITEM N
N
N
N
L
L
1
2

EN
DO
DO

M1

M3

M2

M17

3
4

KD1

M50
D-
D+
0

D+
D-

+12V

M6

D+0 0 D- D+

M8M7AM7B

0 10VD-

M9
T3

M10
T2

M11
T1

M12

F2
F1
F1

F2
7
6
5

M14

M15

M16

8
9 10

3

2

4

7

ON

4
3

5

1

6

2

1

ON

6
5 KD2

C
O

N
FIG

U
R

A
TIO

N

A
D

D
R

ESS

MB 
JUMBO

GNYE

T3 T2 T1

J4

M4

J1

J2
J3

W
H

R
D

BK

BU

BN

D
IP1=O

FF

KD1

ON

2
1

4
3

M1M2M6

M4 M3M5

F3

M13

FLAP
BOARD

- SOLA VENTILAZIONE
- FAN ONLY
- VENTILATION SEULE
- NUR BELUFTUNG
- SOLO VENTILACION
- ALLEEN VENTILATIE

CHANGE OVER
TH2O<20°C

- INVERNO
- WINTER
- HIVER
- WINTER
- INVIERNO
- WINTER

- ESTATE
- SUMMER
- ETE'
- SOMMER
- VERANO
- ZOMER

TH2O>30°C

TH2O<30°C
TH2O>20°CT2

T2
M10

12Vdc 12Vdc
M22 M21

12Vdc12Vdc
M24 M23

IR RECEIVER
BOARD

RT03
Remote Control

Impianto 4 tubi (2 valvole)
No T2 sensorImpianto 2 tubi (1 valvola)A

T4A 

M21-22
23-24

BLAC

THREE PLOS TERMINAL

E1

FAN MOTOR

DIRECTIONAL FINS MOTOR

ITEM

M20

M

B1

F3

M9

ENGLISH

E2

 4A "T" TYPE FUSE  

HOT WATER VALVE ACTUATOR
COLD WATER VALVE ACTUATOR

T-MB
Remote Control

Q1

 N  LPE

POWER SUPPLY
230Vac 1Ph 50/60Hz

Q1 TWO POLES SWITCH DISCONNECTOR

D
IP

1÷
4=

O
FF

SCHEDA UNICA DRIVER ECM+POMPA

Q1

ITEM

ATTUATORE VALVOLA ACQUA CALDA

SENSORE LIVELLO CONDENSA

M20

ITEM

BLAC
F3

INTERRUTTORE DI MANOVRA 
SEZIONATORE

E

POMPA EVACUAZIONE CONDENSA
MORSETTIERA A 3 POLI

OPZIONI

MOTO-VENTILATORE

E2

M21-22
23-24

M9

FUSIBILE TIPO "T" 4A 

E1

MOTORE ALETTE DIREZIONALI

ATTUATORE VALVOLA ACQUA

B1
ITALIANO

M

ATTUATORE VALVOLA ACQUA FREDDA

SONDA DI MINIMAT3
SONDA CHANGE-OVERT2
SONDA ARIAT1

T3 MINIMUM PROBE
T2 CHANGE-OVER PROBE
T1 AIR PROBE

E

CEI 16-6 COLORS TABLE

SR SILVER
TURQUOISE

GREEN-YELLOW

TQ

GNYE

GOLDGD
PINKPK
WHITEWH
GREYGY
VIOLETVT
BLUEBU
GREENGR
YELLOWYE
ORANGEOG
REDRD
BROWNBN

LITERAL 
CODE

BK BLACK

COLOUR

GNYE M
3

BK
BK

M9

O
G

W
H

B1

B
N

BLAC

B

B
K

B
U

B
N

E

RD

WH

- CONNESSIONE A CURA
DELL'INSTALLATORE

- CONNECTION RESPONSABILITY
  OF THE INSTALLER

- CABLAGGIO DI PRODUZIONE
- PRODUCTION WIRING

BN

D
IP1=O

N
C

O
N

FIG
U

R
A

TIO
N

1
6

5
3

4

ON

7
2

10
9

8

D+
D-

KD1

3
4

M17

M2

M3

M1

DO
DO
EN
2
1
L
L
N
N
N
N

E1

BU

M16

M15

M14
5
6
7

F2

F1
F1
F2

MB 
JUMBO

7 6 5

PE

B
N

B
U

B
U

B
N

BN

GNYE

BU

E2

BN

BU

A

B

C

D

123456

SE-0684
-Portaluppi

21.10.19 Scala

Visto

Disegnato

DataDescrizione

CASSETTE
SK-ECM-MB 7-8

Schema elettrico unità con
driver unico.
Attuatore ON-OFF 230V.

-

Oggetto della modifica:

M4

M50MB 
JUMBO



The fans may be supplied with electric 
resistance coil already mounted and 
wired at the factory. The resistance coil 
is equipped with safety thermostat 
intended to prevent device overheating. 

The MB card is able to manage the ope-
ration of the resistance coil according to 
different modes reflecting all different 
plant situations:

 

L1 The resistance coil is managed as 
unique heating element. 
It is equivalent to a 4-pipe system 
and the card operates both the 
cold water valve and the heating 
resistance coil.

 
 DIP Setting

 DIP 1 ON

 DIP 6 ON

 DIP 7 OFF

L3 The resistance coil is managed as
a heating element when it is 
detected that the temperature 
circulating in the battery (2-pipe 
system) is not high enough to 
ensure the heating function. The 
controller uses the T2 sensor, to 
be fixed on the water piping, and 
when the heating mode is on it 
activates the water valve if the 
temperature detected is higher 
than 34 °C or it activates the 
resistance coil if the temperature 
detected is lower than 30 °C.

 

 DIP Setting

 DIP 1 OFF

 DIP 6 ON

 DIP 7 ON

 and T2 connected

For the correct operation of the 
T2 sensor it is not possible to use 
2-way valves that would prevent 
the circulation of the hot fluid.

LOGICA
DI FUNZIONAMENTO
CON RESISTENZA
ELETTRICA

OPERATING
LOGIC
WITH ELECTRICAL
HEATER

LOGIQUE DE
FONCTIONNEMENT
AVEC RESISTANCE
ELECTRIQUE

FUNKTIONSLOGIK
MIT ELEKTRISCHER
WIDERSTAND

LÓGICA DE
FUNCIONAMIENTO
CON RESISTENCIA
ELÉCTRICA

FUNCTIONERINGS-
LOGICA
MET ELEKTRISCHE
WEERSTAND

Les ventiloconvecteurs peuvent être 
fournis avec des résistances électriques 
montées et câblée à l’usine. La résis-
tance est fournie d’un thermostat de 
sécurité apte à prévenir la surchauffe de 
l’appareil.

La fiche MB est apte à gérer le fonction-
nement de la résistance selon plusieurs 
modalités qui reflètent les différentes 
situations de l’installation:

 

L1 La résistance est gérée comme
élément exclusif de chauffage. 
C’est l’équivalent d’une installa-
tion à 4 tubes et la fiche gère la 
vanne pour l’eau froide et la résis-
tance pour le chauffage.

 
 Réglage DIP

 DIP 1 en MARCHE

 DIP 6 en MARCHE

 DIP 7 en ARRÊT

L3 La résistance est gérée comme
élément chauffant où il résulte 
que la température de l’eau circu-
lant dans la batterie (installation 
à 2 tubes) n’est pas suffisante à 
garantir la fonction de chauffage. 
Le contrôleur utilise le capteur T2, 
à fixer sur la tuyauterie d’eau, et 
en modalité de chauffage active 
la vanne d’eau si la température 
relevée est supérieure à 34 °C ou 
bien la résistance si la températ-
ure détectée est inférieure à 30 °C.

 
 Réglage DIP

 DIP 1 en ARRÊT

 DIP 6 en MARCHE

 DIP 7 en MARCHE

 et T2 branchée

Pour le bon fonctionnement du cap-
teur T2 il n’est pas possible d’utiliser 
la vanne à 2 voies qui empêcherait 
la circulation du fluide chaud.

Die Ventilator-Konvektoren können mit in 
der Fabrik eingebautem und verdrahte-
tem elektrischem Widerstand geliefert 
werden. Der Widerstand ist zur Vermei-
dung einer Überhitzung des Geräts mit 
Sicherheits-Thermostat ausgestattet. 

Die MB-Karte ist imstande, den Betrieb 
des Widerstands gemäß mehreren 
Betriebsarten, welche die unterschiedli-
chen Situationen der Anlage widerspie-
geln, zu verwalten:

L1 Der Widerstand wird als alleiniges 
Heizungselement verwaltet. Es 
ist das Äquivalent eines 4-Leiter- 
Systems und die Karte verwaltet 
das Ventil für das Kaltwasser und 
den Wiederstand für die Heizung.

 
 DIP-Einstellung

 DIP 1 auf ON

 DIP 6 auf ON

 DIP 7 auf OFF

L3 Der Widerstand wird als Heizelement 
verwaltet, wo die Temperatur des 
in der Batterie (2-Leiter-Anlage) 
zirkulierenden Wassers als nicht 
ausreichend für die Gewähr lei-
stung des Heizbetriebs erscheint. 
Der Regler benutzt den auf der 
Wasserleitung zu befestigenden 
T2-Fühler und aktiviert im Heizbe-
trieb das Wasserventil, wenn die 
erfasste Temperatur 34 °C übers-
chreitet oder den Widerstand, 
wenn eine Temperatur von weni-
ger als 30 °C festgestellt wird.

 DIP-Einstellung

 DIP 1 auf OFF

 DIP 6 auf ON

 DIP 7 auf ON und T2

Für den korrekten Betrieb des 
T2-Fühlers ist es nicht möglich, 
2-Weg-Ventile zu verwenden, die 
das Zirkulieren der heißen Flüssig-
keit verhindern würden.

Los ventiladores pueden ser proporcio-
nados con resistencia eléctrica montada 
y cableada de fábrica. La resistencia se 
acompaña de un termostato de seguri-
dad para evitar el sobrecalentamiento 
del dispositivo.

La placa MB es capaz de gestionar el 
funcionamiento de la resistencia según 
las situaciones que reflejan los diferentes 
sistemas:

 

L1 La resistencia se gestiona como
elemento único de la calefacción. 
Es el equivalente de un sistema de 
4 tubería y la placa que gestiona 
la válvula para el agua fría y la 
resistencia para el calor.

 
 Configuración DIP

 DIP 1 en ON

 DIP 6 en ON

 DIP 7 en OFF

L3 La resistencia es gestionada como 
parte del calentamiento donde 
resulte que la tempe ratura del 
agua circulante en la batería 
(sistema de 2 tuberías) no sea sufi-
ciente para garantizar la función 
de la calefacción. El controlador 
utiliza el sensor T2, que se estable-
cerá en la tubería del agua, y en 
modo de calefacción activa la 
válvula de agua si la temperatura 
detectada es superior a 34 °C o 
bien la resistencia si la tempera-
tura detectada es inferior a 30 °C.

 Configuración DIP

 DIP 1 en OFF

 DIP 6 en ON

 DIP 7 en ON

 y T2 conectada

Para el correcto funcionamiento 
del sensor T2 no es posible usar 
válvulas de 2 vías que impedirían 
la circulación fluida del calor.

De ventilatorluchtkoelers kunnen met 
gemonteerde elektrische weerstand en 
in de fabriek bekabeld geleverd worden. 
De weerstand is voorzien van een veili-
gheidsthermostaat die de oververhitting 
van het apparaat vermijdt.

De kaart MB kan de functionering van 
de weerstand aan de hand van meerdere 
modussen behorende bij de verschil-
lende installaties beheren:

 

L1 De weerstand wordt beheerd als 
een verwarmingselement. Dit komt 
overeen met een installatie met 4 
leidingen. De kaart beheert de klep 
koud water en de weerstand van de 
verwarming.

 
 DIP Instelling

 DIP 1 ON

 DIP 6 ON

 DIP 7 OFF

L3 De weerstand wordt beheerd als
een verwarmingselement als 
de temperatuur van het circule-
rende water in de batterij (instal-
latie met 2 leidingen) de functie 
verwarming niet kan waarbor-
gen. De controller gebruikt de 
sensor T2 op de waterleiding en 
activeert tijdens het verwarmen 
de waterklep als de gemeten 
temperatuur hoger dan 34 °C is, 
of activeert de weerstand als de 
gemeten temperatuur lager dan 
30 °C is.

 DIP Instelling

 DIP 1 OFF

 DIP 6 ON

 DIP 7 ON

 en T2 aangesloten

Voor een correcte functionering 
van de sensor T2 kunnen 2-wegsk-
leppen niet gebruikt worden aan-
gezien ze de circulatie van warme 
vloeistof onmogelijk maken.

I ventilconvettori possono essere for-
niti con resistenza elettrica montata e 
cablata in fabbrica. La resistenza è cor-
redata di termostato di sicurezza atto a 
prevenire il surriscaldamento dell’appa-
recchio.

La scheda MB è in grado di gestire il fun-
zionamento della resistenza secondo 
più modalità che rispecchiano le diverse 
situazioni impiantistiche:

 

L1 La resistenza viene gestita come
elemento esclusivo di riscal-
damento. È l’equivalente di un 
impianto a 4 tubi e la scheda 
gestisce la valvola per l’acqua 
fredda e la resistenza per il riscal-
damento.

Impostazione DIP

 DIP 1 in ON

 DIP 6 in ON

 DIP 7 in OFF

L3 La resistenza viene gestita come 
elemento riscaldante ove risulti 
che la temperatura dell’acqua cir-
colante nella batteria (impianto a 
2 tubi) non sia sufficiente a garan-
tire la funzione di riscaldamento.

Il controllore utilizza il sensore T2, 
da fissare sulla tubazione acqua, e 
in modalità riscaldamento attiva 
la valvola acqua se la tempera-
tura rilevata è superiore a 34 °C 
oppure la resistenza se la tempe-
ratura rilevata è inferiore a 30 °C.

 
 
 Impostazione DIP

 DIP 1 in OFF

 DIP 6 in ON

 DIP 7 in ON

 e T2 collegata

Per il corretto funzionamento del 
sensore T2 non è possibile utiliz-
zare valvole a 2 vie che impedi-
rebbero la circolazione del fluido 
caldo.



Impianto a 4 tubi:

4 pipe units:

Installation à 4 tubes:

4-Leiter-Anlage:

Instalación a 4 tubos:

Installatie met 4 leidingen:

funzionamento con resistenza elettrica
quale elemento di riscaldamento principale.
N.B.: non è possibile
montare la sonda T3 su Cassette con resistenza elettrica.

operation with electric resistance coil
as main heating element.
N.B.: you can not mount
the T3 probe on Cassette with electric heater.

fonctionnement avec résistance électrique
comme élément de chauffage principal.
N.B.: vous ne pouvez pas monter
la sonde T3 sur Cassette avec la résistance électrique.

Betrieb mit elektrischem Widerstand als
wichtigstes Heizelement.
N.B.: Man kann die T3 Probe
auf elektrische Kassetten nicht montieren.

funcionamiento con resistencia eléctrica
como parte de la calefacción principal.
N.B.: no se puede montar
la sonda T3 en Cassette con la resistencia eléctrica.

functionering met elektrische weerstand als
hoofdverwarmingselement.
N.B.: u kunt de sonde T3
niet monteren op Cassette met elektrische weerstand.

L1

Impianto a 2 tubi:

2 pipe units:

Installation à 2 tubes:

2-Leiter-Anlage:

Instalación a 2 tubos:

Installatie met 2 leidingen:

funzionamento con resistenza elettrica quale elemento di integrazione.
Attivazione della resistenza
in funzione della temperatura acqua - rilevamento da sonda T2.
N.B.: non è possibile
montare la sonda T3 su Cassette con resistenza elettrica.

operation with electric resistance coil as integration element.
Activation of the resistance coil
depending on water temperature - detection through T2 probe.
N.B.: you can not mount
the T3 probe on Cassette with electric heater.

fonctionnement
avec la résistance électrique comme élément d’intégration.
Activation de la résistance
en fonction de la température de l’eau - détection de sonde T2.
N.B.: vous ne pouvez pas monter
la sonde T3 sur Cassette avec la résistance électrique.

Betrieb mit elektrischem Widerstand als Integrationselement.
Aktivierung des Widerstands
in Abhängigkeit der Wassertemperatur - Erfassung des T2-Fühlers.
N.B.: Man kann die T3 Probe
auf elektrische Kassetten nicht montieren.

funcionamiento con resistencia eléctrica como parte integrante.
Activación de la resistencia
en función de la temperatura del agua – detección del sensor T2.
N.B.: no se puede montar
la sonda T3 en Cassette con la resistencia eléctrica.

functionering met elektrische weerstand als integratie.
Activering van de weerstand
aan de hand van watertemperatuur - meting door meter T2.
N.B.: u kunt de sonde T3
niet monteren op Cassette met elektrische weerstand.
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CASSETTE
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Schema elettrico unità con
driver unico.
Attuatore ON-OFF 230V.
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